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I. NAZWA ZADANIA:   

„Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 3x400V AC oraz zapewnienie warunków 

środowiskowych dla instalacji stacji bazowej WŁiI KWP Poznań_                               

ul. Węgierska 9, 64-100 Leszno”. 

  

II. WYMAGANIA OGÓLNE:  

1. Osoba do kontaktu: Przemysław Kaczor 47 77 126 61. 

2. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej 

Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony 

internetowej https://platformazakupowa.pl/. 

3. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia                

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

8. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki 

leżą po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, wyprodukowany w roku 2024, 

fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 

10. Wykonawca ma obowiązek dokonania szkolenia użytkownika w zakresie 

prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń. 

11. Kryterium oceny: najniższa cena. 

W przypadku gdy Zamawiający otrzyma np. od dwóch Wykonawców oferty z taką 

samą najniższą ceną  netto/brutto, wówczas Zamawiający skorzysta z prawa do 

negocjacji ofert. Negocjacje będą przeprowadzane wyłącznie z Wykonawcami 

którzy złożyli oferty z takimi samymi najniższymi cenami netto/brutto, pozostałe 

oferty zostaną odrzucone. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie 

najniższa cena netto/brutto ofert po przeprowadzonych negocjacjach. 

12. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy. 

13. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia. 
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14. Termin realizacji: do 30 listopad 2024r. 

15. Płatność – zgodnie z załączonym plikiem ”WŁiI_antena_Leszno 

Węgierska_Zlecenie.pdf”. 

16. Gwarancja – zgodnie z załączonym plikiem ”WŁiI_antena_Leszno 

Węgierska_Zlecenie.pdf”. 

17. Kary – zgodnie z załączonym plikiem ”WŁiI_antena_Leszno 

Węgierska_Zlecenie.pdf”. 

18. W przypadku wykonania zamówienia niezgodnie z opisem zamieszczonym na 

platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

19. Wykonawca/dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty/zamówienia 

(terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod 

uwagę w postępowaniu. 

 

III. OPIS ZAMÓWIENIA:  

1. Szczegółowy opis zamówienia i zakres dostawy/robót znajduje się w załączonym 

przedmiarze plik ” WŁiI_antena_Leszno Węgierska_PRD.pdf”, w załącznikach do 

postepowania oraz poniższych informacjach. Na podstawie wszystkich informacji 

należy wyliczyć cenę ofertową. 

1- Roboty branży budowlanej m.in.: 

- czyszczenie ścian, sufitu i podłogi przed malowaniem, 

- wyprawki szpachlarsko-malarskie po demontażach/montażach instalacji, 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – farba lateksowa kolor biały lub 

jasnoszary, 

- dwukrotne malowanie posadzki – farba chlorokauczukowa kolor szary, 

- wywóz i utylizacja odpadów/śmieci budowlanych w tym zdemontowanych 

elementów branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej związanych z 

kompleksową realizacją zamówienia, 

 - dokumentacja powykonawcza, 

2- Roboty branży elektrycznej m.in.: 

- demontaż instalacji wg załączników rysunkowych oraz ustaleń na obiekcie 

przed rozpoczęciem prac, 
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- montaż instalacji wg załączników rysunkowych (lokalizacja elementów jest 

orientacyjna - szczegółowe ustalenia na obiekcie przed rozpoczęciem prac), 

- demontaże i montaże instalacji WŁiI KWP Poznań wg ustaleń na obiekcie 

przed rozpoczęciem prac, 

- wykonanie oraz niezbędne modyfikacje tymczasowych instalacji do chwili 

uruchomienia docelowej instalacji zasilającej oraz odbiorczej, 

- pomiary i uruchomienie instalacji, 

 - dokumentacja powykonawcza, 

- szkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 

zamontowanych instalacji/urządzeń, 

3- Roboty branży sanitarnej m.in.: 

- montaż instalacji wg załączników rysunkowych (lokalizacja elementów jest 

orientacyjna - szczegółowe ustalenia na obiekcie przed rozpoczęciem prac), w 

tym m.in.: 

  - wykonanie przewiertów przez ściany/stropy, 

  - wykonanie instalacji chłodniczej, 

  - wykonanie instalacji zasilająco-sterującej urządzenia, 

 - wykonanie instalacji miedzianej w otulinie z wysokiego oraz niskiego 

ciśnienia, 

 - wykonanie odpływu skroplin (przy braku możliwości odprowadzenia 

grawitacyjnego, przewidzieć montaż pompek skroplin), 

 - wykonanie maskowania instalacji w korytach chłodniczych wewnątrz 

oraz na zewnątrz pomieszczeń/budynku. 

- pomiary i uruchomienie instalacji, 

 - dokumentacja powykonawcza, 

- szkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 

zamontowanych instalacji/urządzeń, 

- urządzenia klimatyzacyjne należy dobrać do kubatury pomieszczenia oraz 

uwzględnić zyski ciepła od urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, 

- urządzenie klimatyzacyjne sterowane pilotem bezprzewodowym, 

- w okresie gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty w oferowanej cenie 

należy uwzględnić przeglądy serwisowo-gwarancyjne przeprowadzane zgodnie 

z zaleceniami karty gwarancyjnej producenta zainstalowanych urządzeń. 
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Należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania tych prac w tym m.in.. dojazd, 

przegląd, materiały niezbędne do wykonania przeglądu, itd.. 

2. W formularzu znajdującym się na platformie zakupowej należy podać kwoty 

netto/brutto za wykonanie poszczególnych elementów/pozycji/robót tj. 1-roboty 

branży budowlanej, 2-roboty branży elektrycznej, 3-roboty branży sanitarnej. 

Oferty nie zwierające ww. informacji nie będą brane pod uwagę w postępowaniu. 


